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) Oznaczenie punktu poboru wody — zawor
Oznaczenie punkiu boboru wody — bateria A P poboru- wody 0
DUm27 umywc\koiNo pz numerem Pom\egzczemo | Dp4o OdC‘UOJW qo\nomuk ubikacji z numerem

pomieszczenia

7198 A Oznaczenie punktu poboru wody - bateria

Zlewozmywakowa z numerem pomieszczenia Lezko Oznaczenie punkiu poboru wody — zawor

czerpalny do sptukiwania posadzki

N Oznaczenie punktu poboru wody — bateria , .
Pr2o Prysznica 7 numerem pomieszczeni. —==—=—== Oznaczenie rur wody zimnej, cieptej i cyrkulaci
prowadzonych pod stropem i na scmach
1652 7 Oznaczenie srednicy rury z gruboscia scianki. Rury budynku. Rury systemu PP faczone na zgrzewanie.
, 7 tworzywa sztucznego typu PP taczone na lzolowane pianka PE o grubosci jak Srednica rury.
. Zgrzewanie. o o S )
§‘-;— Oznaczenie pionu wody zimnej, cieptej i cyrkulacji "PRO-INSTALKAN" Bartiomiej Bieniarz
Z humerem. pionu. Projekty sanit.w budownictwie, Audyty tel. 889316656
UWAGA: ul. Dziewanny 21, 44-100 Gliwice
Rurociagi z tworzywa sztucznego typu PP taczone na zgrzew prowadzone po scianach i Sokamsentac: ROZMNECE INSTALACJ WODY W BUDYNKU PORKDN 2 ADMNISTRACA PON | S KA LA
pod stropem parteru. Izolowane pianka PE o grubosci jak Srednica rury. Na rurach Obiekt:  |INSTALACJA WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ | CYRKULAC) | ——~—
wody zimnej izolacja PE o grubosci 10mm. Adres:  [ULSZPTALNA 14, 48-200 PRUDNK, DZ.2602/109 OBREB PRUDNK|Nr. Rys.:
Inwestor: |PRUDNICKIE CENTRUM NEDYCZNE SP 7 0.0. UL SZPTALNA 14, 48-200 PRUDNK 4
Projektant; |[mgr inz. Jozef Bieniarz upr. 110/91/0P | 2017-07-26
g, |Mgr inz. Bartfomiej Bieniarz ‘Spmwdz: -




