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OBMIARRemont Instalacji wody użytkowej w budynku administracyjnym Szpitala w Prudniku
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont Instalacji wody użytkowej w budynku administracyjnym Szpitala w Prudniku

1 KNR 4-020114-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm (bez odzysku) m
30*1 m 30,00

RAZEM 30,00
2 KNR 4-020114-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm (bez odzysku) m

10*1 m 10,00
RAZEM 10,00

3 KNR 4-020114-03 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm (bez odzysku) m
15 m 15,00

RAZEM 15,00
4 KNR 4-020133-01Analogia

Demontaż zaworów odcinających - DN15-20 szt.

80 szt. 80,00
RAZEM 80,00

5 KNR 4-020133-02analogia
Demontaż zaworów odcinających - DN25-32 szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,00

6 KNR 4-020133-03analogia
Demontaż zaworów odcinających - DN40-50 szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

7 KNR 4-020132-01Analogia
Demontaż baterii umywalkowej , zmywakowej, pisuarowej itp szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

8 KNR-W 4-010338-01analogia
Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej. m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

9 KNR-W 4-010326-02analogia
Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

poz.8 m 8,00
RAZEM 8,00

10 KNR 4-010333-09Analogia
Przebicie otworów w ścianach i stropach szt.

17*3 szt. 51,00
RAZEM 51,00

11 KNR 4-010323-05Analogia
Zamurowanie przebić w stropach i ścianach szt.

poz.10 szt. 51,00
RAZEM 51,00

12 KNR 2-150112-02analogia
Złączka Tworzywo/stal 20 mm - połączenie gwintowane szt.

39 szt. 39,00
RAZEM 39,00

13 KNR 2-150112-01analogia
Złączka Tworzywo/stal 16 mm - połączenie gwintowane szt.

(poz.66)*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00

14 KNR 2-150112-03analogia
Złączka Tworzywo/stal 25 mm - połączenie gwintowane szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

15 KNR 2-150112-04analogia
Złączka Tworzywo/stal 32 mm - połączenie gwintowane szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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16 KNR 2-150112-06Analogia
Złączka Tworzywo/stal 50 mm - połączenie gwintowane szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

17 KNR 0-130127-01Analogia
Rurociągi o śr. 16 mm - Rury z tworzywa sztucznego cyrkulacja i CWU m

140-poz.18 m 85,00
RAZEM 85,00

18 KNR 0-130127-01Analogia
Rurociągi o śr. 16 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU m

55 m 55,00
RAZEM 55,00

19 KNR 0-130127-01Analogia
Rurociągi o śr. 20 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU m

190/2 m 95,00
RAZEM 95,00

20 KNR 0-130127-01Analogia
Rurociągi o śr. 20 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU m

poz.19 m 95,00
RAZEM 95,00

21 KNR 0-130127-02analogia
Rurociągi o śr. 25 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU m

50/2 m 25,00
RAZEM 25,00

22 KNR 0-130127-02analogia
Rurociągi o śr. 25 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU m

poz.21 m 25,00
RAZEM 25,00

23 KNR 0-130127-03Analogia
Rurociągi o śr. 32 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU m

26/2 m 13,00
RAZEM 13,00

24 KNR 0-130127-03Analogia
Rurociągi o śr. 32 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU m

poz.23 m 13,00
RAZEM 13,00

25 KNR 0-130127-04analogia
Rurociągi o śr. 40 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU m

18/2 m 9,00
RAZEM 9,00

26 KNR 0-130127-04analogia
Rurociągi o śr. 40 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU m

poz.25 m 9,00
RAZEM 9,00

27 KNR 0-130127-05Analogia
Rurociągi o śr. 50 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU m

12/2 m 6,00
RAZEM 6,00

28 KNR 0-130127-05Analogia
Rurociągi o śr. 50 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU m

poz.27 m 6,00
RAZEM 6,00

29 KNR 0-130127-06Analogia
Rurociągi o śr. 63 mm - Rury z tworzywa sztucznego ZWU m

70/2 m 35,00
RAZEM 35,00
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30 KNR 0-130127-06Analogia
Rurociągi o śr. 63 mm - Rury z tworzywa sztucznego CWU m

poz.29 m 35,00
RAZEM 35,00

31 KNR-W 2-150121-01Analogia
Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm szt.

44 szt. 44,00
RAZEM 44,00

32 KNR-W 2-150121-01Analogia
Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt.

28 szt. 28,00
RAZEM 28,00

33 KNR-W 2-150121-02Analogia
Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt.

26 szt. 26,00
RAZEM 26,00

34 KNR-W 2-150121-03analogia
Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

35 KNR-W 2-150121-04analogia
Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

36 KNR-W 2-150121-05Analogia
Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

37 KNR-W 2-150121-06Analogia
Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

38 KNR 0-340101-08analogia
Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.13 mm (J) m

poz.29 m 35,00
RAZEM 35,00

39 KNR 0-340101-08analogia
Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.50 mm (J) m

poz.30 m 35,00
RAZEM 35,00

40 KNR 0-340101-08analogia
Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.13 mm (J) m

poz.27 m 6,00
RAZEM 6,00

41 KNR 0-340101-08analogia
Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.50 mm (J) m

poz.28 m 6,00
RAZEM 6,00

42 KNR 0-340101-08analogia
Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.13 mm (J) m

poz.25 m 9,00
RAZEM 9,00

43 KNR 0-340101-08analogia
Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.40 mm (J) m

poz.26 m 9,00
RAZEM 9,00
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44 KNR 0-340101-07Analogia
Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.13 mm (J) m

poz.23 m 13,00
RAZEM 13,00

45 KNR 0-340101-19Analogia
Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.30 mm (S) m

poz.24 m 13,00
RAZEM 13,00

46 KNR 0-340101-07 z.o.3.1.1. 9901-02 analogia

Izolacja rurociągów śr.25mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.13 mm (J) m

poz.21 m 25,00
RAZEM 25,00

47 KNR 0-340101-11 z.o.3.1.1. 9901-02 analogia

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.20 mm (N) m

poz.22 m 25,00
RAZEM 25,00

48 KNR 0-340101-06 z.o.3.1.1. 9901-02 

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.13 mm (J) m

poz.20 m 95,00
RAZEM 95,00

49 KNR 0-340101-10 z.o.3.1.1. 9901-02 

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.20 mm (N) m

poz.19 m 95,00
RAZEM 95,00

50 KNR 0-340101-10 z.o.3.1.1. 9901-02 

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.20 mm (N) m

poz.17 m 85,00
RAZEM 85,00

51 KNR 0-340101-10 z.o.3.1.1. 9901-02 

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.13 mm (N) m

poz.18 m 55,00
RAZEM 55,00

52 KNR 0-310108-02Analogia
Wykonanie podejścia do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągu o śr. 25 mm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

53 KNR 0-310110-03Analogia
Montaż wodomierzy DN40 skrzydełkowych do wody zimnej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

54 KNR-W 2-150132-06Analogia
Zakup i montaz zaworu Antyskażeniowego typu EA DN50 szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

55 KNR 0-310109-01analogia
Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm. szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

56 KNR 0-310109-02analogia
Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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57 KNR 0-310109-04analogia
Montaż zaworów przelotowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

58 KNR-W 2-150132-04Analogia
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-nych o śr. nominalnej 32 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

59 KNR-W 2-150132-07Analogia
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-nych o śr. nominalnej 65 mm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

60 KNR-W 2-150119-01 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z two-rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt.
6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
61 KNR-W 2-150119-02 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z two-rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

62 KNR-W 2-150119-04 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z two-rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
63 KNR-W 2-150119-05 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z two-rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

64 KNR-W 2-150119-06 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z two-rzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm szt.
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
65 KNR-W 2-150123-05 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych ośr. nominalnej 50 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

66 KNR-W 2-150135-01 Zawory czerpalne z wężykiem do płuczek i czerpalne dla pobierania wody o śr.nominalnej 15 mm szt.
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
67 KNR-W 2-150116-07 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.zewnętrznej 20 mm

szt.

poz.66 szt. 4,00
RAZEM 4,00

68 KNR 0-310116-02 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych -próba wodna ciśnieniowa m
poz.17+poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.22+poz.23+poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28+poz.29+poz.30 m 506,00

RAZEM 506,00
69 KNR 0-310116-01analogia

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych -płukanie, dezynfekcja podchlorynem , czynności przygotowawcze i zakończe-niowe
m

poz.68 m 506,00
RAZEM 506,00

70 KNR 0-350134-05 Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C m
poz.68 m 506,00

RAZEM 506,00
71 Kalk Indyw. Badanie bakteriologiczne wody po zakończeniu robót wraz z dostarczeniemwyników badań stwierdzających przydatność wody do spożycia. kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

72 KNR 0-142011-07Analogia
Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztachmetalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 m2

30*0,5 m2 15,00
RAZEM 15,00
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73 KNR 4-041101-02analogia
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - OPŁATA SKŁADOWISKOWA m3

poz.10*0,05 m3 2,55
RAZEM 2,55

74 KNR 4-041101-05 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniusamochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3

poz.73 m3 2,55
RAZEM 2,55

75 KNR 4-010323-05analogia
Uszczelnienie ppoż otworów - przejścia rur pionów i poziomów przez stropy iściany będące przegrodami pożarowymi między strefami pożarowymi (patrzproj budowlany) - należy zabezpieczyć systemowo jako przejścia o odpornościogniowej wg przegrody

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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